




GMINA MOGIELNICA 
05-640 Mogielnica 

ul. Rynek 1 
W(i ry, 27nwieckie 

IR-6740.20.2016 

Mogielnica dnia 08 08 2017r 

AVC Polska Sp1ka zo.o. 
02-284 Warszawa 

ul. Aleja Krakowska 4/6 

Warunki przykczenia do istniej4cej sieci owietleniowej 

Dotyczy owietlenia drogowego: 
Wodziczna dz. nr 245, Obreb: Wodziczna 
Dylew dz. nr 189, 172, 173, Obreb: Dylew 

Ustalamy nastepuj4ce warunki przyNczenia: 
1. Projektowanq linie ~ietleniow4 zasili ċ  z istniej4cej linii owietleniowej w ramach 
istniej4cego przydzialu mocy. 
2. Istniej4ca linia owietleniowa zasilana jest z ukladu pomiarowego nr 	 
zlokalizowanego w szafie stacji transformatorowej nr 632 Wodziczna 2 
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MZDW Warszawa - 
RD Piaseczno- Otwock 
MZDW RD Radom 

4. 

5. 

Powiatowy Zarzqd Drg w Grjcu 

ORANGE S.A Polska 

6. 

7. 

MSG Sp. Z 0.0. Zaklad 
	Gazowniczy Radom 

WUOZ Delegatura w Radomiu pw-4-i-k ...b-g.--,.(.,  
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Legenda

projektowany słup z oprawą oświetleniową nr 2-15

projektowana linia oświetleniowa ASXSN 2x25mm²   nr 1-2; 3-15

projektowany kabel YAKXS 4x25mm²  nr 2-3
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Nowy Dylew

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 02.11.2016
Edytor: 



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Nowy Dylew
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Ulica 1

Dane planowania 4
Wyniki szczegółowe 5
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 6
Izolinie (E) 7
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 8

Obserwator 2
Izolinie (L) 9
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Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Nowy Dylew / Lista opraw

4 Ilość SCHREDER VOLTANA 3 / 5141 / 24 LEDS 
700mA NW / 355912
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5653 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6636 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  71  97  100  85
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Strona 3



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER VOLTANA 3 / 5141 / 24 LEDS 700mA NW / 355912
Strumień świetlny (Oprawa): 5653 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 693 cd/klm
przy 80°: 66 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 6636 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 42.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.989 m
Nawis (2): -1.668 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 4



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 42.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.54 0.42 13 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:

Strona 5



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.54 0.42 13 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.36 0.58 0.42 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.39 0.54 0.52 11

Strona 6



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.98 2.04 13 0.340 0.159

Strona 7



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.58 0.42 13

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

Strona 8



Nowy Dylew

02.11.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.39 0.54 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

Strona 9
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Legenda

projektowany słup z oprawą oświetleniową

projektowana linia oświetleniowa ASXSN 2x25mm²   L = 523m
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projektowana linia oświetleniowa ASXSN 2x25mm²   L = 523m
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L'RZAD WOJEWOD7XI i?atycznia 1994r. wen. . 
Wernavae 

Wydslal tadsoru Urbanistyczaego 
I Eludowianno 

awmattrat 

STWIEROZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECO 
do prztnienla samodzIalnel funkeS behnitznil w budownittwk 

Na pottstawle art. 18 utt. 5 art 57 ust. 3 uatalry t dala 24 patdrias 1t74 r. — Pra- 

• budowlate ()2. U.  Nr 	poz. 229) oraz 2 ue t . 2 _p_k t 2 9 	5 ue t 1 pr. 2,  

r;5 at.2, 	6 ust .3 „ 	7 , 	13 unt.1 _r ict.  1 1 1.t."d" 

rotp Altnratzt Gespodarki trrowe i Ochrony srodowtak. z dnla 20 11.1975 r. w sprawie aa-

modnelnyth funkcjI techtneznyth w budownicta (pz_ U tir 8, pot 46 z p6tn untsmun). 

STWIERDZAM 

be ob. •  rtYSZARD DICLIZÍI 	8  4. Jece  

teM11.451iLftleicirPni _ 	. 

umdmarN)daila  07 kwiotatO  1956_te Waroz00 0 

podada promolonalo woodros do peinlenis ostoodtkI•j funkoji tochalcomi 
t_robdt 

w spoojaloodd  inntelecylno-InZynieryjnei w zakreeie siect i inate-

lacji elektrycznych 

1/ do kterowenia, nodzorowanta 1. kontrolowanta budowy t robdt, 

kierowanie t kontrolowania wytwerzenie konstrukcyjnych ele-

ment6w eleci i inotalacji oraz do kontrolowenia stenu tech-

nicznego m zakreole instalacji elektrycznych, nepowietrznych 

i kablowych linit energetycznych orez atacji 1 urzedzeli ele-

ktroenergetycznych - o powszechnie znonych rozwiqzoniach kon-

otrukcyjnych, 

2/ N budownicteie jednorodz1nrwm, zagrocionym oraz innych budyn-

k6w o kubaturze do 1000 m3 - do sporzticizania projektdr, inotü-

lacjt elektrycznych o powszechnie znamych rozwi4zaniach kon-

strukcyjnych 1 schematach technicznych.- 

ZA ZGODNOSC 
Z ORYGINALEM tiOm(

t „jol;A' 
nervitln, 

b 



POLSKA 

IZBA 

INZYNIERI5W 

BUDOWNICTWA 

Zavviadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

MAZ-IZ2-XSX-CZS * 

Pan RYSZARD DIONIZY KIE Ś  o numerze ewidencyjnynn MAZ/IE/1929/01 

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA 

jest czionkienn Mazowieckiej Okrqgowej lzby In żynierOw Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialnoki cywilnej. 

Niniejsze zawiadczenie jest wa żne od 2017-01-01 do 2017-12-31. 

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy wa ż nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez: 

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczqcy Rady Mazowieckiej Okrgowej lzby In żynierOw Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa żnego kwalifikowanego certyfikatu sq 

Kiwnowa żne pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorqcznymi.) 

* Weryfikacjq poprawnoki danych w niniejszym zawiadczeniu mo żna sprawdzi ċ  za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na 

stronie Polskiej lzby In żynier6w Budownictwa www.piib.org.pl  lub kontaktujqc siq z biurem wfakiwej Okrqgowej lzby In żynier6w 

Budownictwa. 

PocOsi;;IF.,), 
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onicon 
I • 

t R Ow 
111.100.04 . 41n 

41 -1, 

at,at Vlianaawa, dn 22 ztuanta 20113 t 

taza•  akt. MAZ/7131/237, 43 

DECVZJA 
polstawte an 11 ust I it 24 ust 1 pkt 2 UsLIN., t dnia 15 »nwinia 2inkt r ssionezzaksh 

tawoduwych atnitektow, inzyrocrOw budownictwa uraz drbanintm Dz. 1 I. z 2091 r flt! noz 42, z ptd 

An.), tn. 12 ust 1 pkt. I I OTSZ 13,1 	art 13 ust 1 pkt I, ad. 14 ust 1 pkt 5 ustawy dou 7 Itrca '954 

r. l'rawo budowlane (tekst jtdnoliny  )z. 1!. z 2000 r. or 106 poz ll2tzpó ż nt uraz § I ust 	4 : § 9 

ust. 1 rozporradzatia Mtnistra Gotroduid Przettrzennej i Budownicrwa droa 30 gnaln:a 1994 r w 

soraule rana.sdzielnrb funkci technhzt.yett ss ,  bodownwtwic Dz.1.1 1995 r Itt a poz. 4. 1. vot_ an 1 

lSzngowa Konosia Kwaltfikacyna Mazowteckiej OlarLowej lzby Intynicrnw Budownikosa t uź.s 

/C 

Pan Jacek Lukasik 
magister inty nier dekt k 

arodiony dnia i crenven 1963 roku w w•arStinie, nY 11  

uzyskal: 

t. PRAWNIENIA BUDOWLANE 
nr k7.10035/POOEJ03 

do projektowania hez ograniczni w speeptinoiti instalacyjnej 
w zakreste sieci, instalacji i urzrjdzen elektrycznych i 

elektrocacrgetycznych 

ftinicjsz.e uprawnienia atanania rnit podstaw% do sprawdzat.ia projeknita 

budow1anych w wytej wynacniunej specialno ċci oraz spormdrania projekany 

zagotpodaronania dzialki i ttrenu 

UZASADNIESIE 
Olargowa Kornisja Kwalifdr,nyjna Mazowiedliej Okregowej laby In2yrtien6w brelov nanatt na 

puhiiwc preiekolOw z postrpowania kwalifikwyjnego oraz przeprowadzonekto egzarninu. uutwala nr 

z drua 4 grudnu 2003 r. tzwierdzda. ta posiada Pan wsmsgane prawem wyktztzkatie I pralayic 
zziwodowa korueczny do ozyskania upravauet budowlar:cu w us,)zej wytnicnioncj spxjahanci tu)skai 

pozytyomy wynd epaintno na upravmenn budowlane. 
POUCLENIEs Od nineeisn; decyzt: sluty odwolanie do Kraarni Koonsji Ktvalakk.a:)joy: Poklul 
lzby Iriynierror Budownictwa w Wararawic za poircdnicrwcm Okrasowej KOSSJI kwale(iacypitej 

Manswieckici C.-tkrtz.nwriabY1112Y11krnw Dud ,itwa,v. termune 14 dni od antajej dirturnia 

prof. dr luth.1*--Karfitibezz Szvlbonki 

orry•••• 	• 
Pen lacd tr.a* 

014. “vral•ms1 0.41? 26 m 101 
2 tawor heysickla Nidn• • Budnlacr• ) 

s-s 

Pr7e,011111C7.4t) 

MIZOWItt lej Okrpitarc: Itby 

Ini 	r

ownktwa 

"ife-124424.. 
Ingr inz. WIcsbos therlauuwk z 

Za zgodne 
z oryginalem 



POLSKA 

IZBA 

INZYNIER11)W 

BIJ DOWN I CTWA 

Zavviadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

MAZ-3B6-NJJ-HFT * 

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewidencyjnynn MAZ/IE/7900/03 

adres zamieszkania ul. ERAZMA ClOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA 

jest czionkienn Mazowieckiej Okrggowej lzby In żynierem Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialnoki cywilnej. 

Niniejsze zawiadczenie jest wa żne od 2017-07-01 do 2018-06-30. 

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy wa ż nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez: 

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczqcy Rady Mazowieckiej Okrgowej lzby In żynierOw Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa żnego kwalifikowanego certyfikatu sq 

Kiwnowa żne pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorqcznymi.) 

* Weryfikacjq poprawnoki danych w niniejszym zawiadczeniu mo żna sprawdzi ċ  za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na 

stronie Polskiej lzby In żynier6w Budownictwa www.piib.org.pl  lub kontaktujqc siq z biurem wfakiwej Okrqgowej lzby In żynier6w 

Budownictwa. 

1,1,,est  prair, 








