
PODPIS SANITARNABRANŻAIMIĘ I NAZWISKO

Instalacja wod-kan. Rzut dachu

Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP
dz. nr ew. 202, obręb 0008 Dylew, jedn. ew. 140607_5 Mogielnica

zimna woda / BOR PLUS PN20

ciepğa woda uŨytkowa / BOR PLUS PN20 STABI

Uwagi:
1. PodejŜcie wodne do armatury wykonaĺ:
   - baterie czerpalne Ï20x3,4mm PP
   - miska ustňpowa Ï20x3,4mm PP
2. Na kaŨdym pionie na wysokoŜci ok 50cm
    nad posadzkŃ zamontowaĺ  rewizjň.
3.Wszystkie przejŜcia przewod·w przez przegrody
   oddzielenia p.poŨ.,naleŨy zabezpieczyĺ przepustami
   ognioochronnymi o odpornoŜci ogniowej r·wnej
   odpornoŜci ogniowej przegr·d

kanalizacja sanitarna

Ï160 PVC/2% Ŝrednica kanalizacji Ï160 PVC
o spadku 2 procent

numer pionu kanalizacji sanitarnej

kanalizacja sanitarna zbiorcza
prowadzona pod posadzkŃ

PK1

LEGENDA

odpowietrzenie kanalizacji


